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HIDRANTE DE RECALQUE

TUBULAÇÃO DA REDE DE HIDRANTE

ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO

(BOTOEIRA TIPO LIGA-DESLIGA)

HIDRANTE SIMPLES

TUBULAÇÃO QUE SOBE

TUBULAÇÃO QUE DESCE

TUBULAÇÃO QUE SOBE E DESCE

BOMBA DE INCÊNDIO

RESERVATÓRIO

SÁIDA FINAL DA ROTA DE FUGA

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

SÍMBOLO PARA IDENTIFICAÇÃO, EM 

PLANTA BAIXA, CÓDIGO E DIMENSÕES

CONFORME IT-15 TAB. 4 (ANEXO A) 

CENTRAL DE ALARME

ACIONADOR MANUAL TIPO "QUEBRE O

VIDRO", INSTALADO EM CAIXA (10x10x5cm)

h =1,20m. - DO CENTRO AO PISO

EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA (AP)

CAPACIDADE EXTINTORA: 2-A

EXTINTOR PÓ BC

CAPACIDADE EXTINTORA: 20-B:C

EXTINTOR DIÓXIDO DE CARBONO (CO2)

CAPACIDADE EXTINTORA: 5-B:C

EXTINTOR PÓ BC

CAPACIDADE EXTINTORA: 80-B:C

EXTINTOR PORTÁTIL SOBRE TRIPÉ

EXTINTOR PORTÁTIL COM ABRIGO

AVISADOR SONORO TIPO "SIRENE"

CENTRAL PREDIAL DE GLP

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA

R00

AVENIDA DOS ANDRADAS, 3100

CÂMARA MUNICIPAL

DE BELO HORIZONTE
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